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Também realizamos andlises de cerca de 70 parémetros em amostras coletadas na capta-
¢do, saida de tratamento e no sistema de distribuicdo em laboratério contratado, por se ira-
tarem de andlises mais complexas.

Qutras amostras analisadas na estagdio de tratamento e no sistema de distribuicdo encon-
tram-se registradas em nosso laboratério e estdo disponiveis para consulta.

Quando algum resultado andlitico apresenta-se fora do padréo estabelecido pela Portaria
MS n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011, as seguintes medidas sdo tomadas:

- Ajustes técnicos nos processos de dosagem dos produtos quimicos;

- Descargas de rede, em que por meio de regisiros existentes na rede de distribuicdo deixa-se
correr a dgua para efetuar a limpeza da canalizago.

Verificando a ocorréncia de alguma interferéncia préxima ao ponto onde foi coletada a
amostra com resultado desfavorével, coleta-se nova amostra para verificar se os procedi-
mentos surtiram efeito.

Rua Bardo do Rio Branco, n° 500 — Centro - Gaspar — Santa Catarina
Tel.: (47) 3332.1155
Site: www.samaegaspar.com.br
Facebook: Samae Gaspar
Twitter: @samaegaspar

Responsavel Legal:
Lovidio Carlos Bertoldi

Responsavel Técnico:
Mayra dos Santos = CRQ 13° 13101019

Informagdes complementares referente & qualidade da égua:

ETA | sito na rua Sao Pedro, s/n° - Centro, Gaspar. Tel.: (47) 3332.1155
PREFEITURA DE

Orgao responsavel pela vigilancia da qualidade da dgua: & \ %
Secretaria Municipal de Saide por meio da Vigilancia Sanitdria GAS PAR
Rua Vereador Augusto Beduschi, n® 254 — Centro, Gaspar. Tel.: (47) 3332.2020 SA M A E

Servi¢o Autfinomo Munitinal de Agus e Egoto



Relatério Anual da Qualidade da Agua 2012

O Relatério Anual da Qualidade da Agua que chega até a sua casa tem o objetivo de levar
informacdes sobre a procedéncia, o tratamento e a qualidade da dgua distribuida em
Gaspar, a qual é monitorada através de andlises quimicas, fisicas e microbiolégicas
realizadas nos laboratérios do Samae (Servico Auténomo Municipal de Agua e Esgoto).

As informacdes fazem parte do Decreto 5.440/05, da Presidéncia da Republica, que
estabelece definicdes e procedimentos sobre o controle da qualidade da édgua de sistemas de
abastecimento pablico.

Atualmente o Samae conta com cinco estagdes de tratomento de égua, que utilizam
manancial superficial e subterréneo para o abastecimento de dgua no municipio.

CONHECA NOSSOS MANACIAIS

Os mananciais utilizados para o abastecimento de dgua em Gaspar s@o cinco:

- Rio Itajai-Agu (abastece as ETAs | e Il): pertence & Bacia Hidrogréfica banhada por vérios
municipios do Vale do ltajai;

- Ribeirdio Bateias (abastece a ETA IV): localizado na Bacia Hidrogréfica da Bateias;

- Ribeirdio Belchior (abastece a ETA V): localizado na bacia Hidrogréfica do Belchior;

- Poco artesiano (abastece a ETA VI): localizado no bairro Macucos.

A protecdo do manancial do rio ltajai-Acu é efetuada pelo Comité da Bacia Hidrogréfica do
Itajai, que vem atuando ha vérios anos em sua protecdo. As atividades econdmicas da Bacia
sdo diversificadas com forte presenca da agricultura e das industrias téxteis. Estas possuem
grande contribuicdo na contaminagdo dos mananciais do municipio, onde nem sempre estes
contaminantes sdo tratados adequadamente.

O Ribeirdo Bateias sofreu perdas significativas de mata ciliar em suas margens, no entanto
hoje se encontra mais protegida pela auséncia de moradores a montante da captagéo da
agua para a ETA IV. O ribeirdo fica em uma drea de protecdio ambiental e a qualidade da
Ggua deste local é boa, ndo havendo considerdveis interferéncias que alterem as suas
caracteristicas naturais.

No ano de 2008, deslizamentos de terra destruiram a captagGo de dgua no Ribeirgo
Belchior. Depois, deste periodo, o Samae utilizou sistema de pogos artesianos para captagéo
de égua. Em dezembro de 2011 foi construida uma nova captacdo de dgua no Ribeirdo
Belchior e a ETA V foi reformada, passando a operar normalmente.

O pogo que abastece a ETA VI, no Macucos, estd localizado em érea rural e tem
profundidade de 143 metros.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARAMETROS DE QUALIDADE DA AGUA E
LIMITES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS N° 2.914, DE 12

DE DEZEMBRO DE 2011

PARAMETROS FiSICO-QUIMICOS

Turbidez - E causada devido & presenca de substdncias em suspensdo e indica o grau de
transparéncia da dgua. Aguas que sdo muito turvas dificultam o processo de desinfeccdo.
Limite méximo 5 UT (unidade de turbidez).

pH - Indica o quanto a dgua é Gcida (pH baixo) ou alecalina (pH alto). E um imporfante
pardmetro para a manutengdo de boas condicdes da canalizagdo. Limite minimo e méximo
permitido: 6,0 a 9,5.

Cloro Residual Livre (CRL) — Consiste no residuo de cloro deixado na rede de distribuico
apbs o processo de desinfeccdo da dgua. E um importante indicador das condigdes da dgua,
funcionando como barreira contra organismos indesejaveis. Limite minimo e mdximo
permitido: 0,2 mg/l a 2 mg/I.

Fléor — E acrescentado para auxiliar na prevencéo de cdrie dentdria, desde que mantido
dentro dos limites estabelecidos pela legislagdo. Limite maximo permitido: 1,5 mg/I.

Outros parémetros — InGmeros outros pardmetros sdo analisados com frequéncia menor,
conforme determina a legislagdo.

PARAMETROS BACTERIOLOGICOS

Coliformes Totais (CT) — Indicam presenca de bactérias na dgua e ndo necessariamente
representam problemas para a sadde. Sistemas onde séo analisadas 40 ou mais andlises por
més, permite-se a presenca de CT em 5% das amostras coletadas. Sistemas onde s@o
analisadas menos de 40 amostras por més, apenas uma amostra poderd apresentar
contaminagdo.

Coliformes Termotolerantes (CTe) — Indicam a possibilidade de presenca de organismos
causadores de doenga na Ggua e sua andlise s6 é realizada quando constatada a presenca
de coliformes fotais.

Aguu branca (leitosa) o que é?

Durante o tratamento, o cloro é adicionado na égua basicamente sobre duas formas: liquida
ou gasosa. Na concentracdo em que se encontra na agua (entre 0,2 mg/l a 2,0 mg/l) ele é
incolor. A caracteristica da Ggua leitosa é observada quando hé excesso de ar na fubulagdo,
absorvido principalmente quando ocorrem intervengdes no fornecimento, devido d
manutencdo da rede de distribuico.

CONHECA AS CARACTERISTICAS DA AGUA QUE VOCE RECEBEU EM SUA CASA EM 2012
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